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Parâmetros 

Valor 
Paramétrico 

Valores Determinados 

N.º de Análises 
Previstas no 

PCQA 

% de Análises 
Realizadas 

N.º de Análises 
Superiores ao 

Valor 
Paramétrico 

% de Análises 
que Cumpriram a 

Legislação 
Dec. Lei 306/07 Mínimo Máximo 

Escherichia coli (E. coli) (Número/100 mL ) 0 0 0 20 100% 0 100% 

Bactérias coliformes (N/100 mL) 0 0 0 20 100% 0 100% 

Desinfectante residual (mg/L) - 0,07 1,1 20 100% 0 100% 

Alumínio (ug/L) 200 33 60 5 100% 0 100% 

Amónio (mg/L) 0,5 < 0,04 < 0,4 7 100% 0 100% 

Número de colónias a 22 ºC (N/mL) - 0 1 7 100% 0 100% 

Número de colónias a 37 ºC (N/mL) - 0 1 7 100% 0 100% 

Condutividade (uS/cm) 2500 280 593 7 100% 0 100% 

Clostridium perfringens (N/100 mL) 0 0 0 5 100% 0 100% 

Cor (mg/L PtCo) 20 < 2 <5 7 100% 0 100% 

pH (Unidades de pH) 6,5-9,0 7,3 8,2 7 100% 0 100% 

Ferro (ug/L) 200 _ _ 0 100% 0 100% 

Manganês (ug/L) 50 <1 14 7 100% 0 100% 

Nitritos (mg/L) 0,5 _ _ 0 100% 0 100% 

Selénio  (ug/L) 10 -- _ 0 100% 0 100% 

Oxidabilidade (mg/L O2) 5 <1 3,2 7 100% 0 100% 

Cheiro a 25ºC (Factor de diluição) 3 < 1 < 1 7 100% 0 100% 

Sabor a 25ºC (Factor de diluição) 3 < 1 < 1 7 100% 0 100% 

Turvação (UNT) 4 < 0,3 0,4 7 100% 0 100% 

Antimónio (ug/L) 5 --- --- 0 100% 0 100% 

Arsénio (ug/L) 10 --- --- 0 100% 0 100% 

Benzeno (ug/L) 1 --- --- 0 100% 0 100% 

Boro (mg/L) 1 --- --- 0 100% 0 100% 

Bromatos (ug/L) 25 --- --- 0 100% 0 100% 

Cádmio (ug/L) 5 --- --- 0 100% 0 100% 

Cianetos (ug/L) 50 --- --- 0 100% 0 100% 
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Crómio (ug/L) 50 --- --- 0 100% 0 100% 

1,2 - dicloroetano (ug/L) 3 --- --- 0 100% 0 100% 

Fluoretos (mg/L) 1,5 --- --- 0 100% 0 100% 

Mercúrio (ug/L) 1 --- --- 0 100% 0 100% 

Cloretos (ug/L) 250 --- --- 0 100% 0 100% 

Tetracloroeteno (ug/L) 10 --- --- 0 100% 0 100% 

Tricloroeteno (ug/L) 10 --- --- 0 100% 0 100% 

Sódio (mg/L) 200 --- --- 0 100% 0 100% 

Sulfatos (mg/L) 250 --- --- 0 100% 0 100% 

Dimetoato (ug/L) 0,1 --- --- 0 100% 0 100% 

Atrazina (ug/L) 0,1 --- --- 0 100% 0 100% 

Alacloro (ug/L) 0,1 --- --- 0 100% 0 100% 

Ometoato (ug/L) 0,1 --- --- 0 100% 0 100% 

Clortolurão (ug/L) 0,1 --- --- 0 100% 0 100% 

Desetitazina (ug/L) 0,1 --- --- 0 100% 0 100% 

Desetilterbutilazina (ug/L) 0,1 --- --- 0 100% 0 100% 

Terbutilazina (ug/L) 0,1 --- --- 0 100% 0 100% 

Linurão (ug/L) 0,1 --- --- 0 100% 0 100% 

Benzo(a)pireno (ug/L) 0,01 __  __ 0 100% 0 100% 

Cálcio (mg/L Ca) - __ __ 0 100% 0 100% 

Chumbo (ug/L) 25 __ __ 0 100% 0 100% 

Cobre (mg/L) 2 __ __ 0 100% 0 100% 

Dureza total (mg/L Ca CO3) - __ __ 0 100% 0 100% 

Enterococos (Número/100 mL ) 0 __ __ 0 100% 0 100% 

Magnésio (mg/L Mg) - __ __ 0 100% 0 100% 

Níquel (ug/L) 20 __ __ 0 100% 0 100% 

Benzo(b)fluoranteno (ug/L) 0,1 __ __ 0 100% 0 100% 

Benzo(k)fluoranteno (ug/L) 0,1 __ __ 0 100% 0 100% 

Benzo(ghi) perileno (ug/L) 0,1 __ __ 0 100% 0 100% 

Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) 0,1 __ __ 0 100% 0 100% 

Clorofórmio (ug/L) 100 __ __ 0 100% 0 100% 

Bromofórmio (ug/L) 100 __ __ 0 100% 0 100% 

Dibromoclorometano (ug/L) 100 __ __ 0 100% 0 100% 

Bromodiclorometano (ug/L) 100 __ __ 0 100% 0 100% 

Nitratos (mg/L) 50 4,6 26 3 100% 0 100% 

TOTAL 100% 
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Elvas, 05 Maio 2016 
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